

[bookmark: _GoBack]Les huiles isolantes utilisées dans les équipements de puissance fonctionnant sous hautes tensions sont souvent le siège de décharges partielles qui se produisent entre des points de potentiels différents aussi appelées streamers. Ces derniers sont très néfastes et causent  une accélération du vieillissement des huiles. Pour cette raison, beaucoup de travaux de recherche les ont étudiés. Notre travail s’intéresse particulièrement aux courants et aux émissions lumineuses associés à ces événements. Une analyse énergétique a permis de classer les streamers en trois classes en adoptant un nouveau critère qui est la puissance moyenne. L’analyse fréquentielle n’a pas abouti à un critère de reconnaissance (comme souhaité), mais le calcul de corrélation a permis de mettre en évidence le caractère aléatoire des courbes de courant et de lumière ainsi que la quantification de la ressemblance existante entre les deux. Un modèle électrique a été développé pour la représentation de la propagation des streamers très puissants qui aboutissent à des arcs. Une validation de ce modèle a été réussie en utilisant les mêmes techniques précédentes. 
