Résumé :
Nous présentons dans ce travail l'étude des courants de préclaquage dans l'huile
minérale de transformateur ainsi que les propriétés physico-chimiques des huiles et les gaz dissous. Les différents types de courant ont été enregistrés dans le but de développer une technique de discrimination de ces courants basée sur leur forme et leur amplitude, et permettant d’avoir un dispositif complémentaire de diagnostic en temps réel pouvant servir à la protection des transformateurs. Un algorithme de discrimination a été développé par les réseaux de neurones artificiels (RNA), et la discrimination est faite sur la base de la transformée en ondelettes et de la droite de régression.
Un algorithme de test des analyses des gaz dissous a été développé pour renforcer le
diagnostic par l’analyse des propriétés physico-chimiques
